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Przed rozpoczeciem

Oszczedzanie energii - oszczedzanie pienigdzy -
polepszanie warunkéw komfortu

Regulator ECL Comfort 200 z kartg P16 zostat
zaprojektowany w firmie Danfoss z przeznaczeniem do
regulacji temperatury cieptej wody.

Regulator ECL Comfort zapewnia, ze temperatura cieptej
wody bedzie utrzymywana na oczekiwanym poziomie
zgodnie z nastawami wprowadzonymi przez uzytkownika.

Rysunek schematu systemu ogrzewania

Regulator ECL Comfort 200 z kartg P16 zostat
zaprojektowany dla szerokiego zakresu systemow
przygotowania cieptej wody o rdéznej konfiguracji i
wydajnosci.

Jezeli regulowany system przygotowania cieptej wody
rézni sie od schematéw przedstawionych na rysunkach w
rozdziale 10, mozna naszkicowa¢ schemat systemu, ktéry
ma by¢ wykonany. Utatwi to skorzystanie z Poradnika
Instalatora, ktory prowadzi krok po kroku od etapu
instalowania do koncowego ustawienia przed
przekazaniem uzytkownikowi.

Uwaga! Regulator ma wstepnie zaprogramowane nastawy
fabryczne, ktére sg podane w odpowiednich rozdziatach
niniejszego poradnika.

Moze zdarzy¢ sie, ze wySwietlone zostang pewne nastawy
nie ujete w niniejszej instrukcji. Nastawy te stosowane sg w
powigzaniu z dodatkowymi modutami i ich opis oraz
znaczenie odnalez¢ mozna w stosownych instrukcjach
modutéw opcjonalnych.

Dziatanie regulatora ECL Comfort i Karty ECL
Zbfta strona karty przeznaczona jest do uzytku
codziennego, a szara do wprowadzania nastaw
instalacyjnych.

Karte nalezy wsung¢ odpowiednig strong do
przodu.
Jednoczes$nie przetgcznikiem obiegéw wybieramy
nastawy uzytkownika lub instalatora. Swiecaca
dioda ponizej poinformuje o dokonanym wyborze
(opis w rozdziale 15 16).

Obie strony karty podzielone sg na poziome linie z opisami
wprowadzanych nastaw uzytkownika i instalatora. Kazdej
linii odpowiada wtasciwy ekran pojawiajgcy sie na
wys$wietlaczu.

Jak korzysta¢ z przewodnika
Przewodnik sktada sie z dwoch czesci:

» Uzytek codzienny (druga strona poradnika)
Zbftte rozdziaty 1 -7

¢ Instalacja i obstuga:
Szare rozdziaty od 10 wzwyz.

VI.7B.E2.49

2002.05



10a Identyfikacja systemu

W tym rozdziale znajdujg sie najczesciej stosowane
systemy przygotowania cieptej wody. Jezeli regulowany
system nie odpowiada doktadnie przedstawionym ponizej,
nalezy znalez¢ najbardziej podobny i nanie$¢ wtasne
zmiany.

Instalacja

Uktad przygotowania cieplej wody - typ 1

10b

Uktad przygotowania cieptej wody - typ 3

ECL200

878276.13

Danfor

S3 S
1 1

A\ 4

ECL200

Uktad przygotowania cieptej wody - typ 2
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Uwaga:

Schematy systeméw w niniejszej instrukcji sa schematami
uproszczonymi i niekoniecznie zawierajg wszystkie
elementy systemu przygotowania cieptej wody.




Instalacja

11a Montaz regulatora

Regulator ECL Comfort powinien by¢ zamontowany w
miejscu tatwo dostepnym, blisko urzgdzenia grzewczego.
Nalezy wybra¢ jedno z przedstawionych rozwigzan:

* montaz na Scianie

* montaz na szynie DIN

* montaz w tablicy

Wkrety i kotki nie wchodzg w zakres dostawy.

Montaz na Scianie

Obudowa do montazu nasciennego - nr katalogowy
087B1149. Obudowe z zaciskami montuje sie na Scianie o
gtadkiej powierzchni. Nalezy wykona¢ potgczenia
elektryczne i wtozy¢ regulator do obudowy. Konieczne jest
zabezpieczenie regulatora przy pomocy wkretu
mocujgcego.

11b

eloejejsu

Montaz na szynie DIN
Zestaw montazowy - nr katalogowy 087B1145

Dla montazu obudowy regulatora na szynie DIN niezbedny
jest wymieniony zesp6t montazowy.

Montaz w tablicy

Zestaw potgczeniowy - nr katalogowy 087B1148

Grubos¢ ptyty tablicy nie moze przekracza¢ 3 mm.

Nalezy wykona¢ otw6r o wymiarach 92 x 138 mm. Przy
pomocy wkretaka $ciggnaé¢ pokrywe z prawej strony
regulatora. Wtdzy¢ regulator do wycietego otworu w tablicy
i zamocowac¢ go dwoma zamkami umieszczonymi po
przekatnej na dwoch narozach regulatora.




Instalacja

12a Potaczenia elektryczne -

230 V a.c.

Podtaczenie urzadzen zasilanych napieciem 230 V a.c.

u TRt TR2 R1 Rz
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Zacisk Opis

Maks. obcigzenie

1L Zasilanie napigciem
230 V a.c.(Faza)

2 N Zasilanie napigciem
230 V a.c.(Zero)

3 M1 Naped elektryczny -

sitownika M1

otwieranie 0.2A 230V a.c.
4 M1 Naped elektryczny -

zamykanie 0.2A 230V a.c
5 Faza na wyjécia do

11 P2 Pompa obiegowa

4(2)A 230Vac.

12 Faza na styki przekaznika
pompy P2

Nalezy zamontowac zwory:
Zwora na zaciskach 1i5
Zwora na zaciskach 5i 12

Zwora na zaciskach 2 i wspélnym zacisku N.

Przewody napieciowe o przekroju drutu: 0,75 — 1,5 mm?

Dtugo$¢ przewodoéw: maks. 50 m.

Potaczenia elektryczne

Do kazdego zacisku Srubowego mozna podiaczy¢ najwyzej

dwa przewody o przekroju 1,5 mm?.

Podtaczenie czujnikow

ity
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Zacisk Opis Typ (zalecany)
15i 16 Magistrala systemowa
urzadzenia
19116 Czujnik temperatury
cieptej wody ESMU
20i16 Czujnik temperatury
powrotnej ESMU/ ESM-11/ ESMC

Nalezy zamontowac¢ zwore zacisku 16 i zacisku

wspolnego.

Do podiaczenia czujnikow stosowaé przewody o przekroju
min. 0,4 mm?2.
Catkowita dtugo$¢ przewodéw: maks. 50 m (czujniki
i magistrala).

Typ kabla: miedziany

UWAGA! Przewody o dtugosci powyzej 100 m moga
wykazywaé wrazliwo$¢ na zaktécenia (EMC).
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Instalacja

13a Potaczenia elektryczne -

24 V a.c.

Podtaczenie urzadzen zasilanych napieciem

24V a.c.i230Va.c.
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Zacisk Opis

Maks. obcigzenie

1 L Zasilanie napieciem 24 V a.c.

2 N Zasilanie napigciem 24 V a.c.

3 M1 Naped elektryczny -

otwieranie 1A 24V a.c.
4 M1 Naped elektryczny -
zamykanie 1A 24V a.c.

5 Zasilanie 24 V wyj$¢ do
sitownika M1

11 K2* Przekaznik dla pompy
obiegowej

4(2)A 24V a.c.

12 Zasilanie 24 V stykow
przekaznika pompy R2

* K2 przekaznik pomocniczy
Cewka: 24V
Styki: 4A 230V a.c.

Nalezy zamontowac zwory:

Zwora na zaciskach 1i 5

Zwora na zaciskach 5i 12

Zwora na zaciskach 2 i wspélnym zacisku N.

Przewody napieciowe o przekroju drutu: 0,75 — 1,5 mm?

Dtugo$¢ przewodoéw: maks. 50 m.

Potaczenia elektryczne

Do kazdego zacisku Srubowego mozna podiaczy¢ najwyzej

dwa przewody o przekroju 1,5 mm?.

Podtaczenie czujnikow

DANFOSS
A87B299.10
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Zacisk  Opis Typ (zalecany)
15i 16 Magistrala systemowa
urzgdzenia
19i 16 Czujnik temperatury
cieptej wody ESMU
20116 Czujnik temperatury
na powrocie ESMU/ESM-11/ESMC

Nalezy zamontowa¢ zwore zacisku 16 i zacisku
wspolnego.

Do podigczenia czujnikow stosowaé przewody o przekroju

min. 0,4 mm?2.
Catkowita dtugo$¢ przewodéw: maks. 50 m (czujniki
i magistrala).

Typ kabla: miedziany

UWAGA! Przewody o dtugosci powyzej 100 m moga

wykazywac¢ wrazliwo$¢ na zakiécenia (EMC)
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30 Nastawy Karty ECL

4 _ N
Czas i data Rozdziaty 16 i 17

Informacje systemowe
Rozdziaty 18 i 19

Zakres nastawy Nastawa fabryczna Twoje nastawy

Zakres proporcjonalnosci
1...250 K 80 K
Nastawianie regulacji Pl. Rozdziat 26.

Stala catkowania
5 ... 999 sek. 20 sek.
Nastawianie regulacji Pl. Rozdziat 26.

Czas przejscia zaworu z napedem
5 ... 250 sek. 15 sek.
Nastawianie regulacji Pl. Rozdziat 26.

Strefa neutralna
0..9K 3K
Nastawianie regulacji Pl. Rozdziat 26.

(S J

Parametry serwisowe 31

Szara strona Karty ECL - linie 10 - 199

Linia Zakres nastaw Nastawa fabryczna Twoja nastawa

30 Ograniczenie temperatury powrotu
10...110°C 50°C

35 Wptyw temperatury powrotu — maks.
+/-0..9.9 -2

36 Wptyw temperatury powrotu —min.

+/-0..9.9 0

37 Funkcja adaptacyjna ogranicznika
temperatury powrotu
OFF /1 ... 50 25

141 Wybor wejscia nadpisywania
OFF /1..4 OFF

174 Ochrona sitownika
OFF / 10...59 min OFF

196 Obstuga modutu LON
ON/OFF OFF

197 ResetLON
ON/OFF ON

198 Letnia zmiana czasu
ON/OFF ON

199 Adres urzagdzenia podrzednego
0..9 0
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32a

Nastawianie parametréow
serwisowych

Uzupetnieniem nastaw w liniach 1-7 na szarej stronie Karty
ECL sg rozszerzone mozliwosci w linach 10 i dalszych.

(A)  Aby uzyskaé linie 10 i dalsze nalezy wielokrotnie
@ przyciskaé przycisk.
L(7°%
1l — Wartosé
Numer — | :-,l,':,'
linii 1 I Wskaznik zakresu

% Teraz jest mozliwe przejscie do dowolnej linii.
@ @ Nastawianie wartosci parametru.

Po wybraniu wiasciwych nastaw nalezy odwroci¢ Karte
26itg strong do przodu.

Przyciskiem nalezy przetgczy¢ na nastawy
uzytkownika.

32b

Parametr serwisowy
30

30 Ograniczenie temperatury powrotu

Zakres nastaw \ Nastawa fabryczna

10..110°C | 50 °C

Nastawa odpowiedniej temperatury powrotu dla istniejgcego
obiegu grzejnego

@ @ Nalezy nastawi¢ akceptowalne ograniczenie
poziomu temperatury powrotu.

Gdy ograniczenie temperatury powrotu jest przekroczone,
regulator automatycznie zmienia temperature zasilania
aby osiggng¢ nastawy odpowiednie dla osiggniecia
zadanej temperatury powrotu. Wspoétczynniki definiujace
funkcje ograniczenia powrotu sg nastawiane w linii 35 i 36.

Szara strona
Karty ECL.
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Parametr serwisowy
35

35 Wptyw temperatury powrotu — ograniczenie goérne

Zakres nastaw | Nastawa fabryczna

+-0...9.9 | -2

Nastawa wielkoSci wptywu na temperature zasilania.

@ @ Nalezy nastawi¢ wplyw maksymalnego
ograniczenia temperatury powrotu.

Jezeli wyswietlona warto$¢ nie jest réwna 0O,
funkcja ta zapobiega przekroczeniu przez
temperature powrotu wartosci nastawione;j
w linii 30.

Nastawiona wartosc¢ wieksza niz 0: Temperatura
obliczeniowa zasilania jest przesuwana ku
gorze, gdy temperatura powrotu przewyzszy
warto$¢ nastawiong w linii 30.

Nastawiona warto$¢ mniejsza niz 0:
Temperatura obliczeniowa zasilania jest
przesuwana ku dotowi, gdy tempeartura powrotu
przewyzszy wartos¢ nastawiong w linii 30.

+
| Ograniczenie max. > 0
0 ; ; ; ;

1 1 ) 1 1
Ograniczenie temp. powrotu Temp. powrotu
Ograniczenie max. <0
Przyktad

Ograniczenie temperatury powrotu nastawione na 50°C
Wptyw nastawiony na -2

Rzeczywista temp. powrotu jest o 2°C za wysoka (52°C).
Wynik:

Temperatura zasilania jest obnizana 0 2 x -2 = -4°C

Nastawa w linii 35 jest normalnie mniejsza niz 0 w systemach
podtgczonych do sieci cieplnej i rowna 0 w systemach z
kottem.

Nastawa w linii 36 jest normalnie 0 w systemach podtgczonych
do sieci cieplnej i mniejsza niz 0 w systemach z kottem.

W typowych warunkach ograniczenia temperatury powrotu
nalezy nastawi¢ 0 w liniach 35 i 36.

Szara strona
Karty ECL.

32d

Parametry serwisowe
36-37

36 Wptyw temperatury powrotu — ograniczenie dolne

Zakres nastaw | Nastawa fabryczna

+-0...9.9 | 0

Nastawa wielkoSci wptywu na temperature zasilania.

@ @ Nalezy nastawi¢ wptyw dolnego ograniczenia
temperatury powrotu.

Jezeli wyswietlona wartos¢ nie jest rowna 0,
funkcja ta zapobiega obnizeniu sie temperatury
powrotu ponizej wartosci nastawionej w linii 30.

Nastawiona warto$¢ wieksza niz 0: Posrednia
temperatura zasilania jest przesuwana ku gorze,
gdy tempeartura powrotu spadnie ponizej
wartosci nastawionej w linii 30.

Nastawiona warto$¢ mniejsza niz 0: Posrednia
temperatura zasilania jest przesuwana ku

dotowi, gdy tempeartura powrotu spadnie
ponizej wartosci nastawionej w linii 30.

s | Nglicnnie min.> 0
0 1 1 1 1
Temp. powrotu
Ograniczenie temp. powrotu
Ograniczenie min. <0

0

Przyktad

Ograniczenie temperatury powrotu nastawione na 50°C
Wptyw nastawiony na 2

Rzeczywista temp. powrotu jest o 2°C za niska (48°C)
Wynik:

Temperatura zasilania jest zwigkszana o0 2 x 2 = 4°C

37 Funkcja adaptacyjna ogranicznika temp. powrotu

Zakres nastaw | Nastawa fabryczna

OFF/1...50 | 25

Reguluje szybkos¢ dostosowywania sie temperatury powrotu
do zgdanej temperatury.

@ @ Nastawia funkcje adaptacyjng ogranicznika
temperatury powrotu. Nastawa eliminuje réznice
pomiedzy zgdang a rzeczywistg temperaturg
powrotu poprzez catkowanie tej roznicy
i korygowanie posredniej temperatury zasilania.

OFF: Krzywa grzania nie bedzie korygowana.

1: Krzywa grzania bedzie korygowana
szybko.

50: Krzywa grzania bedzie korygowana
wolno.

Szara strona
Karty ECL.
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32e Parametr serwisowy Parametr serwisowy 32f

141 174
141 Wybor wejscia nadpisywania 174 Zabezpieczenie sitownika
Zakres nastaw | Nastawa fabryczna Zakres nastaw | Nastawa fabryczna
OFF/1 ...4 | OFF OFF/10 ... 59 min | OFF
Wybér wolnego wejscia czujnika do realizacji nadpisywania Chroni sitownik przed niestabilnoscig kiedy brak poboru cieptej
wody uzytkowej, np. kiedy obcigzenie wynika wytgcznie z
(=) () OFF: Brak nadpisywania. Grsewczego jost barkzs mate. Stabilzag taks uydluza

zywotnos¢ wszystkich urzadzen regulacyjnych.

1...4: Wybdr wolnego wejscia czujnika S1 ...
S4 do realizacji nadpisywania w

wybranym obiegu. Zatgczenie (ON) lub wytaczenie (OFF) funkciji:
Przykiad podtaczen bez zastosowania ECA 9010 @ @ OFF:  Funkcja zabezpieczenia wytaczona
8200 10...59: Funkcja zabezpieczenia zatgczona.

16 16 - : A
Kiedy nastgpi zmiana przeptywu c.w.u.
lub obcigzenia c.o. funkcja
zabezpieczenia jest automatycznie
znoszona i zostaje uaktywniona
Sx Sx . .
ponownie gdy zostanie wykryta
niestabilno$¢. Okres zniesienia moze
Przetgcznik zamkniety: Przetacznik zamkniety: by¢ nastawiany w zakresie 10-59 min.
Temperatura zredukowana Temperatura komfortu Wysoka warto$¢ powinna by¢ zadana
dla instalacji obstugujgcej wielu
uzytkownikow, niska w przeciwnym
przypadku.

DANFOSS
A87B408.10

820N

DANFOSS
A87B441.10

Przetacznik:
Temperatura zredukowana lub komfortu

Przyktad podtaczenia z wykorzystaniem ECA 9010

150Czerwony
L 11— C _ A
B BN -
160~ ECA9010 z@i_, E
Zielony [ | 3 @ %E
sx oY 29
1i3 zwarte: 2i 3 zwarte:

Temperatura zredukowana Temperatura komfortu

Uwagal!
W celu unikniecia wptywu oporéw stykéw, do realizacji funkc;ji
nadpisywania zalecane jest stosowanie modutu ECA 9010.
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Funkcja nadpisywania jest aktywna gdy regulator
znajduje sie w trybie pracy automatycznej. (Rozdziat 2)

Szara strona Szara strona
Karty ECL. Karty ECL.
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Parametry serwisowe
196-197

196 Obstuga modutu LON

Zakres nastaw \ Nastawa fabryczna

ON/OFF | OFF

Nastawa ta jest tylko uzywana w przypadku stosowania
modutu komunikacji (opis w dokumentacji dotyczacej
stosowania modutéw komunikacji)

197 Reset LON-u

Zakres nastaw | Nastawa fabryczna

ON/OFF | ON

Nastawa ta jest tylko uzywana w przypadku stosowania
modutu komunikacji (opis w dokumentacji dotyczgcej
stosowania modutéw komunikacji)

Szara strona
Karty ECL.

32h

Parametry serwisowe
198-199

198 Letnia zmiana czasu

Zakres nastaw \ Nastawa fabryczna

ON/OFF | ON

Mozna zadac automatyczng lub reczng zmiane czasu
Z letniego na zimowy i odwrotnie.

Wigczenie (ON) lub wytgczenie (OFF) funkgji
Zmiany czasu:
@ ON: Zegar wbudowany w regulator
automatycznie przesunie czas o +/—
jedng godzine dla letniej/zimowej zmiany
czasu w Europie Srodkowe;j.

@ OFF: Konieczna jest reczna zmiana czasu
z letniego na zimowy dodajac lub
odejmujac jedng godzine.

199 Adresy urzadzen podrzednych

Zakres nastaw | Nastawa fabryczna
0..9 | 0

Nalezy przydzielic adresy regulatorom podrzednym.

Jezeli regulator ma by¢ czescig wiekszego
systemu z wieloma regulatorami, to moze by¢
podtgczony poprzez magistrale (bus) jako
regulator podrzedny. Informacja przesytana
bedzie przez magistrale (bus).
@ @ 0:  Brak adresu. Czujnik temperatury
zewnetrznej nie jest podtgczony.
Jednostka podrzedna tylko otrzymuje
informacje o temperaturze zewnetrznej
i czasie systemowym, poprzez magistrale
(bus) od urzadzenia nadrzednego.

1-9: Regulator wysyta/otrzymuje informacje o
temperaturze zewnetrznej, czasie i
parametrach regulac;ji.

Szara strona
Karty ECL.
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